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Приложение 1  

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировоч-

ного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла-

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида  

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

1.1 
Вход (входы) на 

территорию 
есть б/н 7,10 

– ширина 

входной калитки 

не соответствует 

нормативу, 

имеются ступени, 

отсутствует 

пандус; 

– отсутствует 

информации-

онная табличка с 

названием и 

временем работы 

учреждения, 

выполненная с 

использованием 

шрифта Брайля. 

все 

– привести 

ширину входной 

калитки в 

соответствие с 

нормативами, 

установить 

пандус; 

– установить 

информации-

онную табличку с 

названием и 

временем работы 

учреждения, 

выполненную с 

использованием 

шрифта Брайля. 

ТР 

1.2 

Путь (пути) 

движения на 

территории 

есть б/н 11,19 

– выбоины в 

асфальтовом 

покрытии; 

– отсутствует 

обозначение 

направления 

движения к 

доступным 

входам для 

инвалидов, 

передвигающихся 

на креслах-

колясках, 

имеются ступени 

все 

– провести 

ремонт 

поверхности 

асфальтового 

покрытия к 

главному входу с 

нанесением 

цветовой и 

тактильной 

маркировки; 

– обеспечить 

информационное 

сопровождение к 

оборудованному 

для инвалидов, 

передвигающихся 

на креслах-

колясках входу, 

установить 

пандус 

ТР, 

ТСР 

1.3 Лестница есть - - - К,О -  
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(наружная) 

1.4 
Пандусы 

(наружные) 
нет - - 

- 
- -  

1.5 

Автостоянка и 

парковка 

(выделенная 

стоянка 

автотранс-

портных средств 

для инвалидов) 

нет - - 

- не оборудована 

автостоянка для 

инвалидов. 

все - оборудовать 

стоянку для 

автотранспорта и 

выделить 10% 

места для 

автотранспорта 

инвалидов. 

ТР, 

ТСР 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 Алые 

паруса») 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования МБДОУ 

«Детский сад № 9 Алые 

паруса» 

№ на 

плане 
№ фото 

Территория, 

прилегающая к 

зданию 

ДЧ-И (О, С, Г, У), 

ВНД (К) 
б/н 5-10 

ТР, ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________  
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Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

2.Входа в здание 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные 

нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла

не 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инва-

лида 

(кате-

гория) 

Содержание 
Виды 

работ 

2.1 
Лестница 

(наружная) 
есть б/н 7,10 

– краевые 

ступени 

лестничных 

маршей не 

выделены 

цветом или 

фактурой. 

С 

– выделить 

краевые 

ступени 

лестничных 

маршей не 

выделены 

цветом или 

фактурой. 

ТР, 

ТСР 

2.2 
Пандус 

(наружный) 
нет  - 

– отсутствует 

пандус. 
К, О 

– установить 

пандус на 

входе в здание 

в соответствии 

с требованиями 

нормативов. 

КР, 

ТСР 

2.3 

Входная 

площадка (перед 

дверью) 

есть б/н 7,10 

– размеры 

площадки не 

соответствуют 

требованиям 

нормативных 

документов. 

К 

– привести в 

соответствие с 

требованиями 

КР 

2.4 Дверь есть  7 

– ширина 

входной двери 

не 

соответствует 

нормативу; 

– отсутствует 

контрастная 

окраска по 

краям дверного 

полотна или 

наличника; 

– порог на 

входной двери 

выше 0.014 м. 

К, С 

– привести 

входную дверь 

в соответствии 

с нормативами; 

– установить 

доводчик; 

– обустроить 

порог 

наклонным 

подъемом и 

спуском. 

ТР 
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2.5 
Дверь 

(раздвижная) 
нет   

– конструкцией 

здания не 

предусмотрена 

раздвижная 

дверь. 

- - - 

2.6 Тамбур есть  33 

– ширина и 

глубина 

тамбура 

соответствует 

нормативам; 

– пороги в 

тамбуре более 

0,0014 м.; 

– ширина 

дверей не 

соответствует 

нормативам. 

К 

– привести 

входную 

группу в 

тамбуре в 

соответствии с 

нормативами.. 

ТР, 

ТСР 

2.7 
Сменное кресло-

коляска 
нет – – 

– сменное 

кресло-коляска 

отсутствует. 

К 

– 

предусмотреть 

возможность 

приобретения 

сменного 

кресла-

коляски. 

ТСР 

2.8 

Предоставление 

услуг с 

сопровождением 

инвалида по 

территории 

объекта 

работником 

организации 

есть б/н б/н – все 

Приказ № 74-

ОД от 

14.05.2020 «О 

назначении 

ответственных 

за организацию 

и проведение 

работы по 

обеспечению 

доступности 

для инвалидов 

и других 

мобильных 

групп 

населения». 

(делопроизво-

дитель 

Рыбьянова 

Л.В.). 

Орг 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне: 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** № на 

плане 
№ фото 
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зоны обследования 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Алые 

паруса») 

к пункту 4.1 Акта 

обследования  

МБДОУ «Детский сад 

№ 9 «Алые паруса» 

Вход в здание ДЧ-И (О, Г, У), ДУ 

(С), ВНД (К) 

 7, 10, 33 КР, ТР, ТСР, Орг 

Доступная 

входная группа 

ДЧ-И (О, Г, У), ДУ 

(С), ВНД (К) 

 7, 10, 33 КР, ТР, ТСР, Орг 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

 

I. Результаты обследования: 

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ниефункцио-

нально-

планиро-

вочного 

элемента 

Наличие 

элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла-

не 

№ 

фо-

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

3.1 

Коридор 

(вестибюль, 

зона 

ожидания, 

галерея, 

балкон) 

есть 1-2 12 

– на путях 

движения внутри 

здания имеются 

пороги высотой 

более 0,0014 м.; 

– участки пола на 

путях движения на 

расстоянии 0,6 м 

перед дверными 

проемами и 

входами на 

лестницы, а также 

перед поворотом 

коммуникационных 

путей не имеет 

тактильные 

предупреждающие 

указатели или 

контрастно 

окрашенную 

поверхность в 

соответствии с 

требованиями. 

– отсутствует 

информационная 

мнемосхема 

(тактильная схема 

движения) у 

основного входа. 

все 

– убрать пороги; 

– нанести 

тактильные 

предупреждающие 

указатели или 

контрастно 

окрашенную 

поверхность на 

путях движения 

перед дверными 

проемами и 

входами в 

соответствии с 

требованиями; 

– разместить 

информационную 

мнемосхему с 

обозначением 

путей движения и 

целевых зон, 

доступных для 

инвалидов. 

ТР 

3.2 Поручни нет - - - - - - 

3.3 

Лестница 

(внутри 

здания) 

есть б/н 
15, 

16 

– отсутствие 

тактильных и 

напольных 

все 

– разместить 

тактильные и 

напольные 

ТР 
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указателей перед 

лестницами; 

– поручни 

прерываются. 

указатели перед 

лестницами. 

– поручни 

привести в 

соответствие с 

требованиями. 

3.4 

Пандус 

(внутри 

здания) 

нет - -     

3.5 
Адаптиро-

ванный лифт  
нет - -  - - - 

3.6 

Подъемная 

платформа 

(аппарели) 

нет - - 

– отсутствует 

наклонная 

подъемная 

платформа, для 

осуществления 

доступа инвалидов, 

передвигающихся 

на креслах-

колясках на 2 этаж; 

- 

– предусмотреть 

возможность 

приобретения и 

установки 

подъемной 

платформы на 

двух маршах 

лестницы. 

ТСР 

3.7 
Двери 

(раздвижные) 
нет - - 

– конструкцией 

здания не 

предусмотрены 

раздвижные двери; 

- - - 

3.8 

Достаточная 

ширина 

дверных 

проемов в 

стенах, 

лестничных 

маршей, 

площадок 

есть б/н 13,14 

– ширина дверных 

проемов не 

соответствует 

нормативам (менее  

0.9 м.) 

К 

– привести 

дверные проемы в 

соответствие с 

нормативами, при 

необходимости 

предоставлять 

услуги инвалиду 

по перемещению 

внутри здания 

садика при 

помощи 

малогабаритного 

кресла-коляски. 

ТР, 

Орг 

3.9 

Пути 

эвакуации (в 

т.ч. зоны 

безопасности) 

есть б/н 19 

– ширина участков 

эвакуационных 

путей  не 

соответствует 

требованиям; 

– не в полной мере 

обеспечено 

информационное 

сопровождение на 

путях движения к 

эвакуационному 

выходу. 

все 

– ширину 

участков 

эвакуационных 

путей привести в 

соответствие с 

требованиями; 

– обеспечить 

информационное 

сопровождение на 

путях движения к 

эвакуационному 

выходу 

(визуальную, 

звуковую и 

тактильную 

ТР, 

ТСР 
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информацию с 

указанием 

направления 

движения). 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

 

II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования  

МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Алые 

паруса» 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования  

МБДОУ «Детский сад № 

9 «Алые паруса» 

№ на 

плане 
№ фото 

Пути движения 

внутри здания 

ДЧ-И (О, Г, У), ДУ 

(С), ВНД (К) 
1-2 

12-16, 

19 

ТР, ТСР, Орг 

 

* указывается: ДП-В– доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В– доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ– доступно условно, ВНД – недоступно.**указывается один из вариантов: не 

нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические 

решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:____________________________________________________ 
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Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 
 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 
 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть

/ нет 

№ 

на 

пла-

не 

№ 

фо-

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инва-

лида 

(кате-

гория) 

Содержание 

Ви-

ды 

ра-

бот 

4.1 

Наличие 

специального и 

приспособленного 

оборудования, 

необходимого для 

предоставления 

услуг (с учетом 

потребностей 

инвалидов) 

нет - - 

– отсутствует 

портативная 

индукционная петля. 

Г 

– приобрести 

индукционную 

петлю. 

ТСР 

4.2 

Наличие 

работников 

организаций, на 

которых 

административно-

распорядительным 

актом возложено 

оказание 

инвалидам 

помощи при 

предоставлении 

им услуг 

есть - -  все 

Приказ № 74-

ОД от 

14.05.2020 «О 

назначении 

ответственных 

за 

организацию и 

проведение 

работы по 

обеспечению 

доступности 

для инвалидов 

и других 

мобильных 

групп 

населения». 

(делопроизво-

дитель 

Рыбьянова 

Л.В.). 

Орг 

4.3 

Обеспечение 

допуска 

сурдопереводчика 

и тифло-сурдопе-

реводчика, иного 

лица, владеющего 

жестовым языком 

есть - -  С, Г 

Возможность 

допуска 

предусмотрена 

Орг 
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4.4 
Кабинетная форма 

обслуживания 
есть 

1-

14, 

1-

18, 

1-

32, 

1-36 

14,

18,

20,

26 

– недостаточная 

ширина дверного 

проема; 

– высота порогов 

более 0,0014м. 

все 

– расширить 

дверные 

проемы в 

соответствие с 

нормативами; 

– высоту 

порогов 

привести в 

соответствие с 

нормативами. 

 

4.5 
Зальная форма 

обслуживания 
есть б/н - 

– отсутствует 

дублирование 

звуковой 

информации для 

инвалидов с 

нарушениями слуха. - 

– 

предусмотреть 

оборудование 

индукционной 

петлей зала, 

для инвалидов 

с нарушениями 

слуха, во время 

проведения 

культурных 

мероприятий. 

ТСР 

4.6 

Прилавочная 

форма 

обслуживания 

нет - - - - - - 

4.7 

Форма 

обслуживания с 

перемещением по 

маршруту 

нет - - - - - - 

4.8 

Кабина 

индивидуального 

обслуживания 

нет - - 

– отсутствует 

индивидуальная 

кабина переодевания 

для инвалидов, 

передвигающихся на 

креслах-колясках. 

К 

– 

предусмотреть 

возможность 

оборудование 

индивидуально

й кабины для 

переодевания 

инвалидов 

колясочников 

площадью не 

менее 4 м2. 

ТР, 

ТСР, 

Орг 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
   

– ширина дверных 

проемом менее 

требуемой нормы; 

– отсутствует 

дублирование 

звуковой и 

визуальной 

информации. 

Все 

– привести 

дверные 

проемы в 

соответствие с 

нормативами; 

– обеспечить 

дублирование 

для инвалидов 

звуковой и 

визуальной 

информацией. 

ТР 
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II Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной 

зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Алые 

паруса») 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Алые 

паруса» 

№ на 

плане 
№ фото 

Кабинетная форма 

ДЧ-И (О, Г, У), ДУ 

(С), ВНД (К) 

1-14, 

1-18, 

1-32, 

1-36 

14, 18, 20, 

26 

ТР, ТСР, Орг 

 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:____________________________________________________  
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Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

I. Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант II – места приложения труда 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(категория) 

Содержание 
Виды 

работ 

Место приложения 

труда 
нет - - - - - - 

 

II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- - - - - 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________  
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Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

Вариант III – жилые помещения 

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

Жилые помещения нет - - - - -  

 

IIЗаключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования ОСИ) 

 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования ОСИ 

№ на 

плане 
№ фото 

- 
- - - 

- 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________  
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Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

 

I Результаты обследования: 

5. Санитарно-гигиенических помещений  

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ниефункциона-

льно-

планировоч-

ного элемента 

Наличие 

элемента 

Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по адаптации 

объектов 

есть/ 

нет 

№ 

на 

пла-

не 

№ 

фо-

то 

Содержание 

Значимо 

для 

инвалида 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

5.1 
Туалетная 

комната 
есть 

1-

15, 

1-

16, 

1-

17, 

1-

33, 

1-

34, 

1-

35 

23-

25, 

29-

31 

– санитарно-

гигиеническое 

помещение не 

оборудовано для 

инвалидов и 

МГН; 

– отсутствует 

кнопка вызова; 

– нет крючков 

для одежды, 

костылей и 

другой 

принадлежности; 

– отсутствуют 

специальные 

знаки (в том 

числе 

рельефные); 

– входная дверь 

открывается во 

внутрь. 

все 

- необходимо 

обустройство 

отдельного 

санитарно-

гигиенического 

помещения для 

инвалидов 

согласно 

нормативам. 

КР, 

ТСР 

5.2 
Душевая/ 

ванная комната 
нет 

1-

15, 

1-

35 

25,31 

- отсутствует 

закрепленное на 

стене складное 

сидение, которое 

должно быть 

расположено на 

высоте 0,48м.; 

- не оборудована 

ручным душем, 

пристенными 

поручнями и 

кнопкой вызова 

дежурного 

персонала; 

- отсутствуют 

все 

- оборудовать 

душевую 

местом для 

инвалидов 

согласно 

нормативам. 

ТР, 

ТСР 
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специальные 

знаки (в том 

числе и 

рельефные), на 

высоте 1,35м. 

5.3 

Бытовая 

комната 

(гардеробная) 

нет - - - - - - 

 

ОБЩИЕ 

требования к 

зоне 

       

 

II. Заключение по зоне: 
 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Алые 

паруса») 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Алые 

паруса» 

№ на 

плане 
№ фото 

Доступные санитарно-

гигиенические 

помещения ДЧ-И (С, Г, У), ВНД 

(К, О) 

1-15, 

1-16, 

1-17, 

1-33, 

1-34, 

1-35 

23-25, 

29-31 

КР, ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно.  
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Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «__»_______2020 г. 

 

I Результаты обследования: 

6. Системы информации  

«Детский сад № 9 «Алые паруса», 

298184, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, ул. Нахимова д.21 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функционально-

планировочного 

элемента 

Наличие элемента 
Выявленные нарушения  

и замечания 

Работы по 

адаптации объектов 

есть/ 

нет 

№ на 

плане 

№ 

фото 
Содержание 

Значимо 

для 

инвали-

да 

(катего-

рия) 

Содержание 
Виды 

работ 

6.1 

Размещение 

оборудования и 

носителей 

информации, 

необходимых для 

обеспечения 

беспрепятственного 

доступа к объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

слуха и 

передвижения 

нет - - 

Носители 

информации, 

необходимые 

для обеспечения 

беспрепятствен-

ного доступа к 

объектам 

(местам 

предоставления 

услуг) 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

слуха и 

передвижения 

отсутствуют 

все 

Организовать 

размещение 

носителей 

информации, 

необходимых 

для 

обеспечения 

беспрепятст-

венного 

доступа к 

объектам 

(местам 

предоставле-

ния услуг) 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции 

зрения, слуха 

и 

передвижения 

ТР, 

ТСР 

6.2 

Визуальные 

средства: 

дублирование 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации - 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации - 

знаками, 

нет - - 

– нарушены 

нормативные 

требования к 

размещению 

визуальной 

информации. 

все 

– 

организовать 

размещение 

комплексной 

системы 

информации 

на всех зонах 

объекта; 

– перенести 

кнопку 

вызова в 

доступное 

для 

инвалидов 

место. 

ТР, 

ТСР 
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выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

дублирование 

необходимой для 

инвалидов по слуху 

звуковой 

информации 

зрительной 

информацией 

6.3 

Акустические 

средства: 

дублирование 

необходимой для 

инвалидов, 

имеющих стойкие 

расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации - 

звуковой 

информацией 

нет - - 

– отсутствует 

акустическая 

система 

информирования 

и оповещения об 

опасности. 

все 

Обеспечить 

дублирование 

необходимой 

для 

инвалидов, 

имеющих 

стойкие 

расстройства 

функции 

зрения, 

зрительной 

информации - 

звуковой 

информацией 

 

6.4 
Тактильные 

средства 
нет - - 

– отсутствует 

дублирование 

информации 

тактильными 

средствами. 

все 

Организовать 

дублирование 

информации 

тактильными 

средствами 

 

 
ОБЩИЕ 

требования к зоне 
 - - 

– нарушены 

требования 

непрерывности 

информации, 

своевременного 

ориентирования 

и однозначного 

опознания 

объектов и мест 

посещения; 

– отсутствует 

кнопка вызова  

для инвалидов 

передвигающих-

ся на кресле-

коляске и с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

все 

- 

Оборудовать 

комплексные 

системы 

средств 

информации 

и 

сигнализации 

в 

соответствии 

с 

нормативами 
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II. Заключение по зоне: 

 

 

Наименование 

структурно-

функциональной зоны 

Состояние 

доступности* 

(к пункту 3.4 Акта 

обследования 

МБДОУ «Детский 

сад № 9 «Алые 

паруса») 

Приложение Рекомендации  

по адаптации  

(вид работы)** 

к пункту 4.1 Акта 

обследования МБДОУ 

«Детский сад № 9 «Алые 

паруса» 

№ на 

плане 
№ фото 

Система информации 

на объекте ВНД - - 
ТР, ТСР 

 

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно 

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; 

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); 

ДУ - доступно условно; ВНД – недоступно. 

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); 

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация 

альтернативной формы обслуживания 

Комментарий к заключению:_____________________________________________________ 
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Фото 15 
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Фото 19 
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Фото 27 

 

Фото 28 
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Фото 29 

 

Фото 30 
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